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KURZBEWERTUNG ZUM PRÜFBERICHT

Pro Bier & Mehr

Herr Koesling

Holunderweg 18

91189 Rohr

Aufgabenstellung:

Es sollte das Adsorptionsvermögen einer Filterkartusche für Nitrat, Nitrit, ausgewählte Metalle und Arzneimittelwirkstoffe  

getestet werden.

Dazu wurden vom Labor 25L Trinkwasser mit Standardsubstanzen dotiert. Zur Bestimmung der Ausgangskonzentration 

wurde durch den Auftraggeber direkt vor dem Versuch eine Probe der Testlösung entnommen (Probe 1) und der 

Testansatz dann über die Filterkartusche gegeben und direkt danach am Filterauslauf eine Probe (Probe 2) entnommen 

und ins Labor gebracht.

Ergebnis:

Die gemessenen Konzentrationen zeigen für alle Parameter eine signifikante Reduzierung.

Dabei ergaben sich folgende Rückhalteraten:

Nitrat: 43%

Nitrit: 35%

Metalle: 85% (Arsen, Chrom) - 97% (Cadmium)

Arzneimittelwirkstoffe: 72% (Clofibrinsäure) - 100% (Roxithromycin)

Eine Aussage über die Adsorptionskapazität des Filters lässt sich daraus nicht ableiten.
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Analytik Institut Rietzler GmbH, Nürnberg, den 10.10.2016


